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Roma, 14 Febbraio 2011
Circ. n. 54    / 2011

                                                                          ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI
Prot. n. 157 /FB

                                                                                           ALLE UNIONI REGIONALI

.


AI SINDACATI NAZIONALI




AL CONSIGLIO DIRETTIVO




AI REVISORI DEI CONTI




LORO SEDI




_____________________________
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OGGETTO: Sostituzione maniglioni antipanico - Art. 5 del DM 3.11.2004


Il D M 3.11.2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio”, all’art. 5, consentiva in via transitoria il mantenimento dei dispositivi non muniti di marcatura CE già installati, prevedendo la loro sostituzione “in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Lo scorso anno, in vista dell’approssimarsi della scadenza del termine ultimo previsto dal Decreto (febbraio 2011), abbiamo inoltrato una richiesta di parere alla Direzione competente del Ministero dell’Interno in ordine alla necessità della sostituzione dei dispositivi installati, non conformi al DM 3.11.2004 ma perfettamente funzionanti, con dispositivi marcati CE.


Il Ministero, con la nota allegata, ha chiarito che l’articolo 5 del Decreto 3.11.2004 non prevede la possibilità di permanenza dei dispositivi installati oltre i termini temporali previsti dal medesimo Decreto. Il Ministero ha segnalato però la presenza presso il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi di un apposito Decreto finalizzato ad affrontare la problematica segnalata.


Al momento, però il Decreto che avrebbe dovuto risolvere la problematica segnalata non è stato ancora emanato, né è stato possibile inserire un provvedimento di proroga del termine all’interno del Decreto Milleproroghe.


Secondo il Decreto 3.11.2004, pertanto, e salvo possibili proroghe a termine scaduto, devono essere sostituiti entro febbraio 2011, i dispositivi di apertura manuale delle porte poste lungo le vie di esodo (antipanico/emergenza) già installati, ma sprovvisti di marcatura CE, quando ne è prevista l'installazione ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.


Nel rimanere a disposizione per chiarimenti, inviamo distinti saluti.









  Il Direttore Generale










(Dott. Alessandro Cianella)
[image: image5.jpg]]S
FEDERALBERGH)






















[image: image4.png]A\

TURISMO




Via Toscana, 1 - 00187  Roma  - Tel. 06 42034610  - Fax 06 42034690 - e-mail info@federalberghi.it


[image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png]